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ESCALA 1:50

2,489

18

pintura
antiderrapante

28

18

28

TIIL/

DETALHE DO5 - Detalhe escada -

secdo padrdo

ESC:1:10

tubo metalico
11/2"

barra metélica

92

DETALHE D06 - Detalhe

empunhadura corrimao
ESC:1:5

70

patamar escada

A\

duplo
ESC:1:10

soleira granito

desnivel de 0,5cm conforme item 6.3.4.1
da NBR 9050

AREA
INTERNA

Y

quantidade de trilhos pode variar conforme tipo da

AREA
EXTERNA

Deve ser previsto o preenchimento dos

vazios dos trilhos de modo a garantir

esquadria(ver mapa de esquadrias)

DETALHE D03 - Soleira porta de
correr - se¢do padrdo

ESC:1:5

—

__sua acessibilidade, quando ouver folga
maior que 1,5cm entre o trilho da porta
e 0 acabamento é obrigatério tampar a
fresta com neoprene.

x = faces polidas

DETALHE D07 - Detalhe corrimdo

DETALHE D08 - Detalhe perspectiva

escada
ESC:1:75

AREA
SECA

AREA

SECA soleira

7

=

N

51

Pintura

DETALHE D04 - Soleira a.seca
a.seca - se¢do padrdo

s
ESC:1:5
Granito a R -
definir————m="" . - o4 - o
ey Rodapé de v A -
- porcelanato Vo, ~<
B Legenda de Paredes
| AR
| Piso REVAR NN [ZZZ Bloco concreto de 14 cm
2
i _ F L1 Bloco de concreto de 11,5 cm
X = face polida
— [~ 1 Drywall 15cm -2 ST_F +15cm 1LM50 + 2 ST_F_50 dB
DETALHE D11 - Detalhe rodapé DETALHE D09 - Marco elevador 71 Drywall 15cm -2 ST_F + 15 cm 1LM50 + 2 RU_F_50 dB
ESC:1:5 ESC:1:2 Drywall 10 cm - 1 ST (EX) +7cm+ 1 RU (INT)
. . B/ Drywall 15 cm - 1 RU+ PERFIL 12.5 cm + 1 RU
soleira granito
_ _ desnivel de 0,5 )
Acabamento c:;?;vrfne ftem C6'_n1.4e === Drywall de 6 cm - placa ST 1,25 cm + perfil 4,5 cm

meia-esquadria
2
: X AREA

7.3.4.5 da NBR 9050

Obs: As cotas de paredes sao de eixo, salvo nas
ampliagdes das areas molhadas.

Granito a

~Z NG

definir——————#p= . -~ ©

SECA

AREA
MOLHADA

Legenda de Forro

Forro acartonado RU

-| Forro acartonado Standard

2

7/

X = face po[ida

DETALHE D10 - Meia-esquadria
portal elevador

ESC:1:2 ESC:1:5
ELEVADOR HALL
soleira
granito porcelanato
~ — |
<
\
DETALHE D02 - Soleira elevador -
secdo padrao
ESC:1:5
-—
o
(3p]
£
—
<
(&)
pa
L
o A
ol
S w
a X

DETALHE DO1 - Soleira a.seca
a.molhada - se¢do padrdao

i
= R

Legenda de Simbolos

“ ‘ Teto ‘ H parede H ‘ piso ‘
® —
Seta de inicio de -.Porta m
paginacao Simbolos de
Piso / Parede / Teto / Pegas
hidrossanit.

Normas e Legislacdes Aplicaveis:

NBR 9.050/2015 - Norma de acessibilidade

NBR 14.718/2008 - Guarda-corpos para edificagdes
NBR 13.523/2017 - Central de GLP

NBR 9.077/2001 - Saidas de emergéncia

NT 10/2015 CBMDF - Saidas de emergéncia

NT 05/2015 CBMDF - Central de GLP

Lei 2.105/1998 - Codigo de edificagdes do DF
Decreto 19.915/1998 - Codigo de edificagdes do DF
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